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ALAN  Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme 

DAL/MESLE K Ķklimlendirme Sistemleri  

MOD¦L¦N ADI Klima Bakēmē 

MOD¦L¦N TANIMI  

S¦RE 40/32 

¥N KOķUL  

YETERLĶK  

MOD¦L¦N AMACI 

Genel Ama­: Bu mod¿lle uygun ortam saĵlandēĵēnda 

tekniĵine uygun olarak klima bakēmē yapabileceksiniz.  

Ama­lar 

ü Temel fonksiyonlarē test edebileceksiniz. 

ü Klimalarēn periyodik bakēmēnē yapabileceksiniz. 

EĴĶTĶM ¥ĴRETĶM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI  

Ortam:  Atºlye 

Donanēm: Pens ampermetre, termometre, saat, desibel 

metre, anemometre, kimyasal ­ºz¿c¿ler, i­ ¿nite 

elektronik kart koruma kēlēfē, basēn­lē su pompasē, fēr­a, 

temizleme bezleri, sa­ kurutma makinesi vb. 

 

¥L¢ME VE 

DEĴERLENDĶRME 

Mod¿l i­inde yer alan her ºĵrenme faaliyetinden sonra 

verilen ºl­me ara­larē ile kendinizi deĵerlendireceksiniz. 

¥ĵretmen, mod¿l sonunda ºl­me aracē (­oktan se­meli 

test, doĵru-yanlēĸ testi, boĸluk doldurma, eĸleĸtirme vb.) 

kullanarak mod¿l uygulamalarē ile kazandēĵēnēz bilgi ve 

becerileri ºl­erek sizi deĵerlendirecektir. 
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GĶRĶķ 
 

 

 

Sevgili ¥ĵrenci, 

 

Kullandēĵēmēz iklimlendirme ve soĵutma cihazlarē bir s¿re sonra ilk ¿retildiĵi zamanki 

performanslarē koruyamaz. Yaz ve kēĸ dºnemlerinde belirli aralēklarda klima bakēmlarēnēn 

yapēlmasē cihazlarēn hem verimli hem de saĵlēĵē bozmayacak ĸekilde ­alēĸmalarēnē garanti 

eder.  

Bu mod¿lle klimalardaki temel mekanik fonksiyonlarēn test iĸlemlerini yaparak 

klimanēn sorunsuz bir ĸekilde ­alēĸmasēnē saĵlayabileceksiniz. Klimanēn periyodik 

bakēmlarēnē yaparak cihazēn ­alēĸmasēnē, sorunsuz ve saĵlēklē bir ĸekilde yapabilmesi 

saĵlayabileceksiniz. 

 Bakēmda kullanēldēĵēmēz alet ve ekipmanlarēn ºzelliklerini ­ok iyi bilmek ve ºzenli 

davranmak, bakēm yapēlan cihazēn bizlere uzun s¿re hizmet vermesini saĵlayacaktēr. 

Uygulamalarda dikkatli davranmak baĸta kendinizin, ­evrenizin ve bakēm yaptēĵēnēz 

cihazlarēn zarar gºrmesini engelleyecektir.   

Sizler de bu mod¿l¿n sonunda klimalarē ve bakēm ekipmanlarēnē tanēyēp gerekli 

iĸlemleri kolaylēkla yapabileceksiniz. 

  

GĶRĶķ 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶ - 1 

 
 

Bu faaliyetle uygun ortam ve donanēmlar saĵlandēĵēnda tekniĵine uygun olarak klima 

bakēmē yapabileceksiniz. 

 

  
 

ü Klimalarda kullanēlan temel fonksiyonlar nelerdir? Araĸtērēp rapor hazērlayēnēz. 

Sēnēf ortamēnda arkadaĸlarēnēza sunarak tartēĸēnēz. 

 

1. TEMEL FONKSĶYONLARI TEST 
 

1.1. Soĵutma Modu Test 
 

ü Tanēmē 

G¿­ besleme anahtarē a­ēk konuma getirildikten sonra, cihaz set edildiĵi COOL 

(soĵutma) modunda ­alēĸmaya baĸlar. Kompresºr¿n ­alēĸmaya baĸlamasēyla birlikte d¿ĸ¿k 

sēcaklēk ve d¿ĸ¿k basēn­taki soĵutucu buharē kompresºr¿n i­ine emilir ve burada y¿ksek 

sēcaklēk ve y¿ksek basēn­ta gaz haline getirilir.  

 

Soĵutucu, daha sonra hava soĵutmalē dēĸ ¿nitede soĵutulur. Kēlcal boruda akēĸē 

kēsētlanan sēvē haldeki soĵutucu i­ ¿niteye gelir. Ķ­ ¿nite evaporatºr¿ soĵutucunun sēcaklēĵēnē 

emer ve oda sēcaklēĵēnē ayarlar. Buharlaĸtērēlan soĵutucu dēĸ ¿niteye geri dºner ve tekrar 

kompresºr tarafēndan emilir ve ­evrim tamamlanēr.  

 

Soĵutma ­evrimi ile ortamēn soĵutulmasē iĸlemi ger­ekleĸtirilir. 

 

ķekil.1.1: Klima uzaktan kumanda ekranē 

  

ARAķTIRMA 

AMA¢ 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 
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1) Se­ilen ­alēĸtērma modunu gºsterir. 

  

ķekil.1.2: Klima uzakta kumanda ­alēĸma modlarē  

2) Uzaktan kumandadan sinyal geldiĵinde yanar. Klimadan óbipô sesi duyulur.  

3) Uzaktan kumanda cihazēnēn pillerinin deĵiĸmesi gerektiĵinde yanar. Bu iĸaret 

gºr¿ld¿ĵ¿nde bir hafta i­inde pilleri deĵiĸtirmek gerekir. 

4) Klima ­alēĸērken yanar. 

5) Klimanēn bulunduĵu ortamda saĵlanēlmasē istenilen sēcaklēĵē gºsterir. 

6) Hava yºnlendirme panjurunun konumunu gºsterir. 

 

ķekil.1.3: Klima uzaktan kumanda hava panjuru ­alēĸma modlarē  

7) òSLEEPò ya da ñEVERYDAYò ayar zamanēnē gºsterir. 

8) òONò ve ñOFFò ayar zamanēnē ve o andaki saati gºsterir. 

9) Se­ilen fan hēzēnē gºsterir. 

 

 

ķekil.1.4: Klima uzakta kumanda fan hēz modlarē  

 

Resim.1.1: Klima uzaktan kumandasē  
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Resim.1.2: Klima uzaktan kumandasē  

 

1) òON/OFFò  (a­ēk/kapalē) . Bu d¿ĵmeye bastēĵēnēzda klima ­alēĸmaya baĸlar, 

yeniden bastēĵēnēzda durur. 

2) òTEMPò (sēcaklēk)Ayar D¿ĵmeleri istenilen oda sēcaklēĵēnē ayarladēĵēnēzda, 

klima sēcaklēĵē bu ayar noktasēnda tutar.òSOĴUTMAò modunda, oda sēcaklēĵē 

ayar noktasēndan y¿ksekse kompresºr otomatik olarak ­alēĸmaya baĸlar. Ama 

oda sēcaklēĵē ayar noktasēndan d¿ĸ¿kse kompresºr soĵutmayē durdurmak i­in 

otomatik olarak durur.òISITMAò modunda, oda sēcaklēĵē ayar noktasēndan 

d¿ĸ¿kse, kompresºr ēsētma amacēyla otomatik olarak ­alēĸmaya baĸlar. Oda 

sēcaklēĵē ayar noktasēndan y¿ksekse, ēsētmayē durdurmak i­in kompresºr 

otomatik olarak durur.Bu arada, kompresºr dursa bile i­ ¿nite fanē ­alēĸmayē 

s¿rd¿r¿r. 

3) òSLEEPò(uyku-kapanma) Zamanē Ayar D¿ĵmesi, Klimanēn kapanma zamanēnē 

ayarlamak i­in bu d¿ĵmeye basēnēz. 

4) òMODEò ¢alēĸma Modunu Se­me D¿ĵmesi, istediĵiniz ­alēĸma modunu 

se­mek i­in bu d¿ĵmeye basēnēz.òAUTOò(otomatik) modunda, oda sēcaklēĵēna 

gºre ñCOOLò (soĵutma) ya da ñHEATò(ēsētma)modu se­ildiĵinde klima 

otomatik olarak ­alēĸēr.òDRYò(nemden arēndērma) modunda, klimanēn 

mikrobilgisayarē i­ ¿nite fan motorunu kontrol eder ve i­ ¿nitenin oda 

sēcaklēĵēna gºre otomatik olarak ­alēĸēp durmasēnē saĵlar. Nemi daha etkili bir 

ĸekilde yok eder. 

5) òFANò(havalandērma)Hēzē Se­me D¿ĵmesi, òAUTOò(otomatik), 

òLOWò(d¿ĸ¿k), òMEDò(orta) ve òHIGHò(y¿ksek) havalandērma hēzlarēndan 

birini se­erek i­ ¿nite fanē istenilen havalandērma hēzēnda ­alēĸēr. 

 

Soĵutma Modunda: Test sērasēnda, i­ ve dēĸ ¿nite aynē ­alēĸma ĸartlarēnda 

¢alēĸma akēmē ve sēcaklēĵē ile d¿ĸ¿k basēn­ arasēndaki iliĸkinin deĵiĸimi 
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ķekil.1.5: Soĵutma modu testinde i­ ve dēĸ ¿nite ­alēĸma ĸartlarē  

Cihaz ­alēĸmasēna uygun sēcaklēk aralēklarē aĸaĵēda gºsterilmiĸtir. 

  

Tablo.1.1: Cihaz ­alēĸmasēna uygun sēcaklēk aralēklarē  

Hava koĸullandērēcēnēn parametrelerini, ºl­¿m cihazlarēyla ºl­¿lmesi gerekir. Bu 

ºl­¿mler sērasēnda genellikle ampermetre, voltmetre, termometre, anemometre vb. kullanēlēr. 

  

Resim.1.3: Soĵutma modunda anomometre ve termometre kullanēlmasē 

Soĵutma fonksiyonu test iĸleminde dijital termometre veya anemometre de 

kullanēlabilir, soĵutma testinde, klima yerleĸtirildikten sonra yapēlēr. Uzaktan kumandadan 

yararlanarak iĸlemler sērasēyla yapēlēr. 
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Soĵutma òCOOLò modu testi 

ü òTESTò anahtarēna basēnēz. 

ü Cihazēn mod deĵiĸimlerinde cihaza gºre 3-5 dakika arasēnda bekleme s¿resi 

olur.  

ü ¢alēĸma modu:òCOOLò (soĵutma) d¿ĵmesine basēlēr. 

ü Soĵutma iĸlemine baĸlayan cihazē soĵutma yapacaĵē dereceye ayarlayēnēz. 

ü Soĵutmasēnē istediĵimiz sēcaklēĵa baĵlē olarak cihazēn istenilen ĸartlarda ­alēĸēp 

­alēĸmadēĵēnē ºĵrenmek i­in dijital termometre, anemometreden yararlanarak 

cihazdan ­ēkan havanēn derecesini ºl­eriz. 

ü Termometre, anemometreden okunan deĵer ile cihazda ayarlanan deĵer aynē ise 

cihazēn ­alēĸmasēnda bir sorun olmadēĵē tespit edilir. 

Ancak okunan deĵer ile cihazda ayarlanan soĵutma deĵeri farklē ise o zaman cihazēn 

soĵutma iĸleminde sorun olduĵu anlaĸēlēr, ­ºz¿m yollarēna baĸvurulur. 

 

1.2. Kurutma Modu Test 
 Tanēmē 

Kurutma (DRYING) modu, ayarlanan sēcaklēk ile asēl oda sēcaklēĵē arasēndaki farka 

dayalē olarak, kurutma iĸletimini otomatik olarak se­ecektir. Soĵutma iĸletimi veya sadece 

fan iĸletiminin tekrar tekrar a­ēlmasē veya kapatēlmasēyla nem giderilirken, sēcaklēk 

d¿zenlenir. Fan hēzē gºstergesinde otomatik gºsterilir ve d¿ĸ¿k kullanēlēr. 

 

Klimanēn kompresºr¿, i­ ve dēĸ ¿nite fanē motoru aralēklē olarak ­alēĸarak nemin 

oluĸmasēnē ekonomik bir bi­imde engeller ve oda sēcaklēĵēnēn istenilen d¿zeyde kalmasēnē 

saĵlar. Cihaz nem alma modunda iken fan devri kullanēcē tarafēndan ayarlanamaz. Bu modda 

fan s¿rekli olarak d¿ĸ¿k (Low) devirde ­alēĸēr. 

 

Tablo.1.2:Kurutma modunda iĸletimi 

1.3. Isētma Modu Test 
ü Tanēmē 

G¿­ besleme anahtarē a­ēk konuma getirildikten sonra cihaz HEAT(Isētma) moduna 

test edilir ve dºrt yollu elektromanyetik vanaya enerji gelir. Kompresºr ­alēĸmaya baĸlayēnca 

y¿ksek sēcaklēk ve y¿ksek basēn­taki soĵutucu gaz, ºnce i­ ¿niteye ēsē eĸanjºr¿ne gelir. 

Burada ēsēsēnē bērakēr. Gaz soĵurken oda sēcaklēĵē y¿kselir. Soĵuk y¿ksek basēn­lē soĵutucu 

dēĸ ¿nite i­inde akēĸē kēsēldēktan sonra buharlaĸēr ve kompresºre geri dºner. Isētma ­evrimi 

ile ortamēn ēsētēlmasē iĸlemi ger­ekleĸtirilir. 
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ķekil.1.6: Isētma ¢alēĸma ķemasē 

¢alēĸma akēmē ve sēcaklēĵē ile d¿ĸ¿k basēn­ arasēndaki iliĸki deĵiĸimi;  

Isētma modunda: Test sērasēnda ­alēĸma ĸartlarēnda kuru termometre sēcaklēĵē 21 
0
C, 

yaĸ termometre sēcaklēĵē 15,5 
0
C 

 

Tablo.1.3: Isētma modunda testinde i­ ve dēĸ ¿nite ­alēĸma ĸartlarē 

ñHeatò(Isētma) iĸlemi baĸladēĵēnda, cihazēn ēsēnmasē i­in bir zaman ge­eceĵinden 

sēcak havanēn geliĸi biraz gecikebilir. Isētma modunda ­alēĸmaya baĸladēĵēnda, sēcak hava 

vermeden ºnce bir ºn ēsētma s¿resi olur. Dēĸ hava sēcaklēĵē d¿ĸ¿k olduĵunda, ēsētma 

kapasitesi d¿ĸer. 

Isētma òHEATò modu testi 

ü òTESTò anahtarēna basēnēz. 

ü Cihazēn mod deĵiĸimlerinde cihaza gºre 3-5 dakika arasēnda bekleme s¿resi 

olur.  

ü ¢alēĸma modu: òHEATò (ēsētma) d¿ĵmesine basēlēr. 

ü Isētma iĸlemine baĸlayan cihazē ēsētma yapacaĵē dereceye ayarlayēnēz. 
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ü Isētmasēnē istediĵimiz sēcaklēĵa baĵlē olarak cihazēn istenilen ĸartlarda ­alēĸēp 

­alēĸmadēĵēnē ºĵrenmek i­in dijital termometre, anemometreden yararlanarak 

cihazdan ­ēkan havanēn derecesini ºl­eriz. 

ü Termometre, anemometreden okunan deĵer ile cihazda ayarlanan deĵer aynē ise 

cihazēn ­alēĸmasēnda bir sorun olmadēĵē tespit edilir. 

Ancak okunan deĵer ile cihazda ayarlanan ēsētma deĵeri farklē ise o zaman cihazēn 

ēsētma iĸleminde sorun olduĵu anlaĸēlēr, ­ºz¿m yollarēna baĸvurulur. 

 

1.4. Uyku Modu Test 
ü Tanēmē 

ñSLEEPò Uyku modu ayarlandēĵēnda, klima ayarlanan sēcaklēĵē kontrol ederek aĸērē 

ēsēnma ya da aĸērē soĵumaya engel olacaktēr. 

 

ñSLEEP TĶMERò ­alēĸmasēnē uygulamak isterseniz uyku modunu saatôle birleĸtirerek 

cihazēn ekonomik ve istenilen dereceyi zamana gºre ayarlamēĸ olursunuz. Bu iĸlevle 

kullanēcē cihazē otomatik olarak kapatabilirsiniz. 

Uyku ñSLEEPò modu testi 

ü òTESTò anahtarēna basēnēz. 

ü Cihazēn mod deĵiĸimlerinde cihaza gºre 3-5 dakika arasēnda bekleme s¿resi 

olur.  

ü ¢alēĸma modu:òSLEEPò (uyku) d¿ĵmesine basēlēr. 

ü Uyku iĸlemine baĸlayan cihazē uyku yapacaĵē dereceye ayarlayēnēz. 

ü òSLEEPò uyku modunu ñSLEEP TIMERò uyku zamanē modunda ­alēĸtērmak 

istiyorsanēz, bulunduĵunuz andan itibaren ka­ saat uykuda olacaksa cihaz o 

kadar uyku tuĸuna basēnēz. 

¥rneĵin; 3 saat sonrasēna kapanmasēnē istediĵimizi d¿ĸ¿nelim, uyku òSLEEPò 

d¿ĵmesine ¿­ kez basēnēz.ò3:hrò uzaktan kumanda cihazēnēn ekranēnda gºz¿k¿r ve sleep 

sinyali yanēp sºner. 5 saniye sonra klimanēn duracaĵē saat uzak kumanda cihazēnēn ekranēnda 

gºsterilir. Klima ¿­ saat ñSLEEPò uyku modunda ­alēĸēr ve ¿­ saatin sonunda kapanēr.  

ü Cihaz ­alēĸmasē ayarlandēĵēnda klima ayarlanan sēcaklēĵē kontrol ederek aĸērē 

ēsēnma yada aĸērē soĵumaya engel olacaktēr. Bu modla daha fazla enerji 

tasarrufu yapabilir. 

  

Tablo.1.4: Uyku modunda soĵutma ve ēsētmanēn zamana gºre devreye girmesi 

Ancak cihazda ayarlanan uyku modu deĵeri ile ortam deĵeri farklē ise o zaman cihazēn 

uyku iĸleminde sorun olduĵu anlaĸēlēr, ­ºz¿m yollarēna baĸvurulur. 
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1.5. Defrost Konumu Test 

 
ü Tanēmē 

Klimada Defrost ēsē pompalē bir cihaz ēsētma konumunda ­alēĸērken dēĸ ortam 

sēcaklēĵēnēn, dēĸ ¿nitede dolaĸmakta olan akēĸkanēn sēcaklēĵēnē, daima ñdēĸ havadan d¿ĸ¿kò 

tutmak zorundadēr. Dēĸ ortam sēcaklēĵē d¿ĸ¿k deĵerlerde olduĵu zaman 0ÁC deĵerine 

yaklaĸtēĵē ĸartlarda doĵal olarak dēĸ ¿nitede karlanma gºzlenir. Dēĸ ¿nite ¿zerindeki buzun 

­ºz¿lebilmesi i­in yºntem, dºrt yollu vana yardēmēyla soĵutucu akēĸkanēn akēĸ yºn¿n¿n ters 

­evrilerek sēcak gazēn dēĸ ¿nite ¿zerinden ge­irilmesidir. Klimanēn markasēna ve kapasitesine 

gºre kēsa s¿reli olarak 4 ila 7 dakika ters ­alēĸmasēna (soĵutma ­evriminde ters ­alēĸmasēna) 

Defrost denir. 

 

Klima uzaktan kumandasē ¿zerinde bulanan defrost d¿ĵmesi ile klimanēn defrost test 

iĸlemi yapēlēr. 

 

Defrost ñBuz ­ºz¿m¿ò modu testi 

ü òTESTò anahtarēna basēnēz. 

ü Cihazēn mod deĵiĸimlerinde cihaza gºre 3-5 dakika arasēnda bekleme s¿resi 

olur.  

ü ¢alēĸma modu: Defrost d¿ĵmesine basēlēr. 

ü Isētma modun da ­alēĸma sērasēnda evaporatºr borusu sēcaklēk farkēnē bulmak 

i­in borunun maksimum sēcaklēĵē ºl­¿l¿r ve mevcut evaporatºr boru 

sēcaklēĵēyla karĸēlaĸtērēlēr. (fark=maksimum evaporatºr borusu sēcaklēĵē ï 

mevcut evaporatºr borusu sēcaklēĵē). Bºylece defrost kontrol¿n¿n ­alēĸēp 

­alēĸmayacaĵē belirlenir. 

 Defrost kontrol s¿resi 7 dakikadan azsa, ēsētma modunda ­alēĸma defrost yapmadan 

devam eder. 

 

Defrost kontrol¿ sērasēnda, belirlenen defrost s¿resi defrost kontrol¿n¿n 

baĸlatēlmasēndan ºnce tamamlanēyorsa kontrol durur ve ēsētma modun da ­alēĸma yukarēdaki 

koĸula bakēlmaksēzēn ger­ekleĸtirilir. 

ü Ķ­ mek©n boru sēcaklēĵē 42ÁC veya ¿zerindeyse, yukarēdaki koĸullardan biri sºz 

konusu olsa bile defrost kontrol¿ ger­ekleĸtirilmez. 

ü Defrost kontrol¿ yapēlērken kompresºr acēk, i­ fan, dēĸ fan ve dºrt yollu valf 

kapalēdēr. 

ü Defrost taramasē defrost baĸladēktan sonra 75 sn. i­inde dēĸ ¿nite y¿zey sēcaklēk 

sensºr¿ tarafēndan 22 ÜC veya daha y¿ksek sēcaklēk okunursa, defrost 

baĸladēktan sonra 75 sn. boyunca dēĸ ¿nite y¿zey sēcaklēk sensºr¿ tarafēndan 

8ÜC veya daha y¿ksek sēcaklēk okunursa, On/off tuĸu ile cihaz kapatēlērsa sistem 

devre dēĸē kalēr. Defrost -5 veya daha d¿ĸ¿k sēcaklēkta baĸlar, 8ÜCô de biter. En 

uzun defrost 10 dakika s¿rer.  
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1.6.Hava Yºnlendirme Kanatlarē Test 

 
ü Tanēmē 

Klimanēn hava kanatlarē havanēn ­ēkēĸēna gºre aĸaĵēya ya da yukarē olacak bi­imde 

kontrol edilebilir, istenilen bir konumda kalmasē saĵlanabilir ya da uzaktan kumanda 

cihazēyla otomatik konumda kalmasē saĵlanabilir. Uzaktan kumandanēn ¿zerinde òFLAPò 

(panjur) d¿ĵmesine basarak hava akēĸēna yºn verebilirsiniz. 

 

ķekik.1.7: Hava yºnlendirme kanatlarēnēn ayarlanmasē 

Uzaktan kumandanēn ñFLAPò hava kanatlarēnē yºnlendirme d¿ĵmesiyle panjur 

konumunu se­tiĵinizde, cihaz panjuru otomatik olarak hava kanat­ēklarē yerinde sabitlenir. 

Kanat konumu se­tikten sonra, cihaz bu konumu hatērlar ve cihazē kapatsanēz bile hava 

kanatlarē aynē konumda kalēr. 

 

Resim.1.4: Hava yºnlendirme kanatlarēnēn ayarlanmasē 

ñSWINGò(s¿p¿rme) modunu se­tiĵinizde, hava kanatlarē aĸaĵē yukarē 

s¿p¿r¿r.òCOOLò(soĵutma),òDRYò(kurutma) ve ñFANò(fan) modlarēn da hava kanatlarē 

soĵuk aralēĵēnda s¿p¿r¿r. òHEATò(ēsētma) modun da sēcak aralēĵēnda s¿p¿r¿r.òAUTOò 

modunu se­tiĵinizde, ­alēĸma moduna gºre hava kanatlarē kendi konumunu belirler. 

 

 

 
 

 

 

Resim.1.5. Hava yºnlendirme kanatlarēnēn saĵa ve sola ayarlanmasē 
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Hava akēĸēnēn yºn¿n¿ saĵa ve sola doĵru olarak ayarlamak isterseniz, kapaĵē a­ēp 

dikey panjuru elinizle ayarlayabilirsiniz. 

 

1.7.Fan Devir Test 
ñFANò(havalandērma) hēzē se­me d¿ĵmesi ile akēĸ halindeki havayē fan yardēmēyla 

istenilen hēzda havanēn ­ēkēĸē cihazdan saĵlayabilirsiniz. 

 

Havanēn cihazdan ­ēkēĸ hēzēnē ¿­ ĸekilde ayarlana bilir. òLOWò(d¿ĸ¿k), òMEDò(orta), 

òHIGHò(y¿ksek) havalandērma hēzlarēndan birini se­mek i­in uzaktan kumandaki 

d¿ĵmesine basarak havalandērma hēzēnē ayarlayabilirsiniz. òAUTOò se­eneĵini se­tiĵinizde, 

havalandērma hēzē cihazēn mikrobilgisayarē tarafēndan kontrol edilir. 

 

Resim.1.6: Anomometre ile fan devir testi 

Fandan gelen havanēn hēzēnē test hēzēnē anemometre ile d¿ĸ¿k, orta ve y¿ksek 

seviyelerini ºl­erek fanēn doĵru ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē, fanēn sesli ­alēĸēp ­alēĸmadēĵēnē 

kontrol edebilirsiniz. 

               

Resim.1.7: Dēĸ ¿nite fanē 

Dēĸ ¿nitede bulunan fanēnda ses kontrol¿ yapēlarak, elektrik baĵlantēlarē kontrol edilip, 

sistemin ­alēĸmasēnda herhangi bir sorun yaratmadēĵēnē bakēlmasē gerekmektedir. 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
 

¥ĵretmeninizin gºstereceĵi klima ile fan devir testi, hava yºnlendirme kanatlarē testi, 

ēsētma modu testi, soĵutma modunu test ediniz. 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü ¢alēĸacaĵēnēz klimanēn etrafēnda kendi 

g¿venliĵinizi ayarlayēnēz. 
 
 
 
 
 
 

ü  
 
 

ü  
 

ü  
ü Fan devir testi i­in anomometreden 

yararlanarak klimadan ­ēkan hava 

hēzlarēnē ºl­¿n¿z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Hava yºnlendirme kanatlarē testi i­in 

uzaktan kumanda ile aĸaĵē, yukarē ve 

s¿p¿rme iĸlemlerini yapēnēz. 
 
 
 
 
 

ü  
 
 
 
 

ü Hava akēĸēnē saĵa ve sola ayarlayēnēz. 

 

ü G¿venliĵi saĵlayēnēz. 

 

ü Ķĸ disiplinine uyunuz. 

 

ü Temiz ve tertipli ­alēĸēnēz. 

 

ü Klimanēn ¿zerenden fan ayarlarēnē 

d¿ĸ¿k, orta, y¿ksek deĵerlerini 

Anemometre ile kontrol ediniz. 
 
 
 
 
 
ü Hava akēĸ yºn¿ soĵutma veya kurutma 
modunda aĸaĵē ayarlamēĸ iken klimayē 

uzun s¿re ­alēĸtērmayēz.  Yatay menfezin 

y¿zeyinde yoĵunlaĸma meydana gelerek 

nemin zemine veya dºĸemelere 

damlamasēna neden olabilir. Nem 

oluĸmadēĵē kontrol ediniz. 

 

 

 

 

 

ü Yatay menfezi manuel olarak hareket 

ettirmeyiniz. Her zaman s¿p¿rme tuĸunu 

kullanēnēz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UYGULAMA  FAALĶYETĶ 
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ü Isētma modu testi i­in termometreden 
yararlanarak istenilen sēcaklēĵē elde 
edildiĵini kontrol ediniz. 
 

ü Soĵutma modu testi i­in 
termometreden yararlanarak istenilen 
dereceyi elde edildiĵini kontrol 
ediniz. 
 

 

 
 

ü  
 

ü  
 

 
ü  

 
 

ü Yatay menfezin a­ēk a­ēsēnēn ­ok k¿­¿k 
olarak ayarlanmamasē gerekir, ­¿nk¿ 

COOL(soĵutma)  veya HEAT (ēsētma) 

performansē hava akēĸ alanēnēn sēnērlē 

olmasē nedeniyle zarar gºrebilir. Onun 

i­in a­ēyē k¿­¿k almayēnēz. 
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KONTROL LĶSTESĶ  
 

Bu faaliyet kapsamēnda aĸaĵēda listelenen davranēĸlardan kazandēĵēnēz becerileri Evet, 

kazanamadēĵēnēz becerileri Hayēr kutucuĵuna  (X) iĸareti koyarak kendinizi deĵerlendiriniz. 
 

Deĵerlendirme ¥l­¿tleri Evet Hayēr 

1.  ¢alēĸacanēz ortamda g¿venlik tetbirlerin aldēnēz mē?   

2.  Klimanēn fan testini yaptēnēz mē?   

3.  Klimanēn hava yºnlendirme kanatlarēnē ayarlattnēz mē?   

4.  Klimanēn hava yºnlendirme kanatlarēnē saĵa-sola ayarlattēnēz mē?   

5.  Klimanēn ēsētma modunda istenilen deĵerde ­alēĸtēĵēnē kontrol 

ettiniz mi? 

  

6.  Klimanēn soĵutma modunda istenilen deĵerde ­alēĸtēĵēnē kontrol 

ettiniz mi? 

  

7.  Yardēmcē aletlerden anomometre, termometre, uzakdan 

kumandaôdan istenildiĵi gibi yaralanabildiniz mi? 

  

 

 

DEĴERLENDĶRME 

 

Deĵerlendirme sonunda ñHayērò ĸeklindeki cevaplarēnēzē bir daha gºzden ge­iriniz. 

Kendinizi yeterli gºrm¿yorsanēz ºĵrenme faaliyetini tekrar ediniz. B¿t¿n cevaplarēnēz 

ñEvetò ise ñ¥l­me ve Deĵerlendirmeôôye ge­iniz. 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
 

Aĸaĵēdaki sorularē dikkatlice okuyunuz ve doĵru se­eneĵi iĸaretleyiniz. 

 

1.  Klima ayarlanan sēcaklēĵē kontrol ederek aĸērē ēsēnma ya da aĸērē soĵumaya engel 

olacaktēr. Bu uygulamayē aĸaĵēdakilerden hangi komut yapar? 

A) Isētma modu    B) Soĵutma modu  

C) Uyku modu    D) Fan modu  

 

2.  Hava yºnlendirme kanatlarēnē saĵa ve sola nasēl ayarlarēz? 

A) Manuel    B) Flap modu  

C) Uyku modu    D) Defrost modu 

 

3.  Aĸaĵēdaki hangi komutla hava yºnlendirme kanatlarēnē aĸaĵē yukarē ayarlarēz? 

A) Manuel    B) Flap modu  

C) Uyku modu    D) Fan devir modu 

 

4.  Anemometre neyi ºl­er? 

A) Hava hēzē, sēcaklēk   B) Isētma, soĵutma deĵerlerini  

C) Fan hēzē    D) Defrostta boru sēcaklēklarēnē 

 

5.  S¿p¿rme iĸlemi neyden yararlanēlarak yapēlēr? 

A) Termometre                B) Fan motoru  

C) Anemometre                D) Uzaktan kumanda 

 

 

 

DEĴERLENDĶRME 

 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine ge­iniz. 

 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶ-2 
 

 

 

Yaz ve kēĸ dºnemlerinde belirli aralēklarda klima bakēmlarēnēn yapēlmasē sērasēnda 

cihazlarēn hem verimli hem de saĵlēĵē bozmayacak ĸekilde ­alēĸmalarēnē saĵlamak i­in 

periyodik bakēm yapēlasē gerekir. Kurallarēna uygun olarak gerekli donanēmē kullanarak 

periyodik bakēm yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

ü Ev tipi klimalarda aylēk bakēm, sezonluk bakēm, yēllēk bakēmlar arasēndaki 

farklar nelerdir, araĸtērēnēz. 

ü Topladēĵēnēz bilgi ve dok¿manlarē rapor h©line getiriniz.  

ü Hazērladēĵēnēz raporu atºlyede arkadaĸlarēnēzla tartēĸēnēz.  

 

2. PERĶYODĶK BAKIM 
Kullandēĵēmēz iklimlendirme ve soĵutma cihazlarē bir s¿re sonra ilk ¿retildiĵi zamanki 

performanslarēnē koruyamazlar bakēmsēz klima mekanik ve elektriksel arēzalara yol a­ar. Yaz 

ve kēĸ dºnemlerinde belirli aralēklarda klima bakēmlarēnēn yapēlmasē cihazlarēn hem verimli 

hem de saĵlēĵē bozmayacak ĸekilde ­alēĸmalarēnē garanti eder. Klimalarēn periyodik 

bakēmlarē yapēlarak cihazēn hem ºmr¿ uzatēlmēĸ olup hem de daha verimli ­alēĸmasē 

saĵlanacaktēr.  

 

Klimalarēn periyodik bakēmlarēn yapēlmasēnēn avantajlarē vardēr. Bunlar enerji gideri 

d¿ĸecek, tamir faturasē azalacak, cihazēn ºmr¿ uzayacak, saĵlēĵēnēzē korur, ­alēĸma veriminiz 

artar. 

 

2.1. Temel Fonksiyonlarē Test 
 

Temel fonksiyonlar test edildikten sonra temel fonksiyonlarē periyodik bakēmlarē 

mevcuttur. Bu fonksiyonlarēn periyodik bakēmlarē se­ilen moda gºre bakēmē veya arza 

giderilir.  

Cihaz ¿zerinde yapēlacak b¿t¿n bakēm ve arza iĸlemleri ºncesinde cihazēn sigorta 

¿zerinden enerjisini kesiniz. Bu iĸlem i­in enerji hattēn ¿zerinde bulunan sigortanēn 

konumunu ñOFFò(kapalē) konumuna getiriniz. 

  

ARAķTIRMA 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 

AMA¢ 
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Resim.2.1: Sigortanēn kapatēlmasē 

2.1.1. Isētma/Soĵutma test 
 

 Isētma/soĵutma yetersiz ise ilk ºnce odanēn alanēnē hesaplayēn. Cihazēn kapasitesi 

yetersizse cihazē deĵiĸtirin. Klima cihazēnēn soĵutmasē test iĸlemlerinde verimsiz veya 

konfor ĸartlarēna uygun deĵilse, cihazēnēzda soĵutucu eksik olabilir, soĵutucu ekleyiniz. 

Sistemde ka­ak olabilir ka­aĵē bulup onarēnēz. 

 

Isētma ve soĵutmada verimsiz ­alēĸmada eĵer hava giriĸ sēcaklēĵē ­ok d¿ĸ¿kse, hava 

giriĸ borusunda yoĵuĸma suyu fazlaysa, deĸarj sēcaklēĵē ­ok fazla ise yapēlmasē gereken biraz 

soĵutucu boĸaltēnēz. 

 

Y¿ksek-al­ak basēn­ farkē yoksa hava giriĸ-kompresºr hava ­ēkēĸ sēcaklēĵē farkē yoksa 

kompresºr¿ ya da vanayē deĵiĸtirin. 

 

Valf a­ēklēĵēnē kontrol edininiz, ­ok az ya da sistem kēsmen-tamamen tēkanmēĸsa, dēĸ 

¿nite boru sisteminde kēsmen donma varsa, vanayē a­ēnēz; Y¿ksek basēn­ta N2 kullanēlarak 

tēkanmalarē temizleyiniz. Klima filtresi kirlenmiĸ olabilir ­ēkarēp temizleyip bakēmēnē 

yapēnēz. 

 

2.1.2.Kurutma test bakēm 
 

Kurutma modunda dēĸ ¿nite hata teĸhis ºzelliĵi devre dēĸēdēr. Kurutma modunda fan 

d¿ĸ¿k modunda ­alēĸēr eĵer fan hēzē faklē ise fanēn devrini ayarlamak i­in fan motoruna 

bakēnēz. Kompresºr devamlē devrede veya hi­ devreye girmiyor ise kompresºr arēzasē 

bulunmaktadēr. ¢¿nk¿ kurutma iĸleminde kompresºr sadece oda i­i ayarlanan sēcaklēĵa baĵlē 

olarak kompresºr belli aralēklar ile devreye girer ve ­ēkar. Devamlē devrede veya hi­ devreye 

girmiyorsa elektrik kablo baĵlantēlarēnē kontrol edilmelidir. Kondanser temizlenmeli, akēm 

basēn­ ve sēcaklēklar ºl­¿lerek performans deĵerlendirmesi yapēnēz. 
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2.1.3.Uyku test bakēm 
 

Cihazēn uyku modunda ­alēĸmasē sērasēnda ­ēkacak arza veya bakēmē klimanēn 

mikroiĸlemcisinin ¿zerinden doĵa bilecek aksaklēklardēr. Bundan dolayē uyku modundan 

doĵa bilecek bakēmlarda uzaktan kumandanēn bakēmē ve mikroiĸlemcinin bakēm olarak 

algēlanmalēdēr. Ana kartēn deĵiĸmesi gerekmektedir. 

 

2.1.4.Defrost konumu 
Isē ­evrimi esnasēnda, dēĸ mek©n sēcaklēĵēnēn d¿ĸ¿k, nemin y¿ksek olmasē durumunda, 

klimanēn ēsē verimliliĵi d¿ĸer ve dēĸ mek©n ¿nitesi ¿zerinde buz oluĸabilir. Bu durumda 

klima, ēsētma iĸlemi durdurur ve otomatik olarak buz ­ºzme iĸlemine baĸlar. Buz ­ºzme 

s¿resi, dēĸ mek©n sēcaklēĵēna ve dēĸ mek©n ¿nitesinde biriken buz miktarēna gºre 4 ila 10 

dakika arasēnda deĵiĸebilir. Bu sērada i­ ve dēĸ mek©n fanēnēn ­alēĸmasē durur.  

 

2.1.5.Hava yºnlendirme kanatlarē bakēmē 
Uzaktan kumandayē kullanarak yatay kanatlarē kontrol edip klimanēn ¿fleme yºn¿n¿ 

ayarlayabilirsiniz. Cihaz bu fonksiyonu tam yerine getiremiyorsa kanatlarēn bakēmē ve ayarē 

gºsterildiĵi gibi sºk¿lerek bakēmē yapēlēr. 

 

Resim.2.2:Hava yºnlendirme kanalēn sºk¿lmesi 

 

Resim.2.3:Hava yºnlendirme kanalēn sºk¿lmesi 

Hava ¢ēkēĸ Kanalē Grubunu yerinden ­ēkartērken ºnce sol taraftaki vidayē sºk¿n¿z, 

gºsterildiĵi gibi, hava ­ēkēĸ kanalēnē yerinden ­ēkartēnēz. Daha sonra gºsterildiĵi gibi 2 adet 

step motor soketini soketleri dikkatlice ­ēkartarak grubu ayērēn. Temizlik ve yaĵlayarak 

bakēmēnē yapēnēz. 
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Resim.2.4:Hava yºnlendirme kanalēn step motoru 

Fan motorunun ­alēĸmasē sērasēnda y¿zeyinin, aĸērē ēsēnēp ēsēnmadēĵē kontrol etiniz. 

Fan motoru ­alēĸmadēĵē durumda, fan motoru ĸaftēnēn elle dºn¿p dºnmediĵi kontrol etiniz, 

avometre veya ohmmetre kullanarak, fan motoru sargēlarēnēn kēsa devre olup olmadēĵēnē 

kontrol etiniz. 

 

2.1.6.Fan devir test bakēmē 
 

ñFANò(havalandērma) hēzē se­me d¿ĵmesi ile akēĸ halindeki havayē fan yardēmēyla 

istenilen hēzda havanēn ­ēkēĸē cihazdan saĵlayabilirsiniz. D¿ĸ¿k, orta, y¿ksek olmak ¿zere ¿­ 

ĸekilde fan ­alēĸma hēzē bulunmaktadēr. Fan ­alēĸma hēzēnē avomometre ile test ederek 

cihazdan ­ēkan havanēn hēzēna gºre fanda arza olup olmadēĵē ve bakēma ihtiyacēnē 

anlayabiliriz. fan motorun hēz d¿ĸ¿kl¿ĵ¿ varsa, fan motorun kanatlarēndan bazēlarēnēn kēsa 

devre yapmasē nedeniyle hēz d¿ĸ¿k olabilir, fanēn ses kontrol¿n¿ yaparak, fan motoru ve fan 

yatak grupôun bakēmēnē yaparak hava hēzēnē ayarlayabilirsiniz. 

 

Hava yºnlendirme kanalē step motoru gibi fan motorunun ­alēĸmasē sērasēnda 

y¿zeyinin, aĸērē ēsēnēp ēsēnmadēĵē kontrol etiniz. Fan motoru ­alēĸmadēĵē durumda, fan 

motoru ĸaftēnēn elle dºn¿p dºnmediĵi kontrol etiniz, avometre veya ohmmetre kullanarak, 

fan motoru sargēlarēnēn kēsa devre olup olmadēĵēnē kontrol etiniz. 

 

Resim.2.5: Fan motoru ve fan kanatlarēn bakēmē 

               

Resim.2.6: Fan kanatlarēn yerinden sºk¿lmesi 
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Fan grubunun sol tarafēndaki yatak grubu lastiĵini yerinden ­ēkartēnēz ve saĵ taraftaki 

fan vidasēnē sºkerek fan grubunu ­ēkarēnēz. Fan grubunu gºr¿ld¿ĵ¿ gibi sºk¿lerek, fan 

grubunu ­ēkarttēktan sonra motoru yerinden ­ēkartarak bakēm i­in yataklarēnē ve kanatlarē 

yaĵlayēnēz. Elektriksel aksamda kablolarē kontrol ediniz. 

 

Resim.2.7.Fan motorunun yerinden sºk¿lmesi 

 

Resim.2.8: Fan motorunun yerinden sºk¿lmesi 

2.2. Klimalarda Sezonluk Bakēm 
Klima cihazēnēn konfor ĸartlarēnē uygun bir ĸekilde yerine getirebilmesi ve cihazēn 

daha b¿y¿k arēzalara sebep vermemesi i­in cihazēn haftalēk, aylēk ve sezonluk bakēm 

yapēlmasē gerekir. 

Haftalēk, aylēk ve sezonluk bakēmlarēnda cihazēn bakēm kontrol¿nde ĸu basamaklar 

uygulanmalēdēr.  

Haftalēk bakēmda: 

ü Cihazēn ­alēĸma durumu (ses, titreĸim, soĵutma, basēn­ ve sēcaklēk durumlarē) 

kontrol edilip anormal bir durum gºr¿l¿rse m¿dahale edilmelidir. 

ü Cihazēn ­alēĸtēĵē ortam da devamlē ­ok kirli bir hava bulunuyor ise cihazēn 

fil tresi haftada bir temizlenmelidir. 

ü Aylēk bakēmda: 

ü Haftalēk bakēmdaki maddeler aynen yapēlēr. Bunlara ilave olarak; 
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ü B¿t¿n motorlar ve vantilatºr yataklarēnēn yaĵlama durumu kontrol edilir. Gres 

yaĵlamalē ĸaftlar ayda bir yaĵlanmalēdēr. 

ü Y¿ksek basēn­ tarafē manometresinden ­ēkēĸ basēncē kontrol edilir. Y¿ksek 

gºr¿l¿rse sebebi araĸtērēlēp giderilmelidir. 

ü Dēĸ ¿nite (kondanser) ¿zerinde birikmiĸ olan pislikler temizlenir. 

ü Ķ­ ¿nite (evaparatºr) ¿zerindeki buzlar eritilir ve i­ ¿nite (evaparatºr) filtresi 

temizlenir. 

ü Cihazēn soĵutucu gaz tesisatēnda ka­ak olup olmadēĵē gaz ka­ak dedektºr¿yle 

kontrol edilir. 

ü Cihaz ¿zerindeki i­ ve dēĸ ¿nitelerindeki fanlarēn d¿zg¿n ­alēĸēp ­alēĸmadēĵē 

kontrol edilir. 

ü Ekovat kalkēĸ ve ­alēĸma volt ve amperinin normal deĵerler i­inde olup 

olmadēĵē kontrol edilir. 

ü Cihaz ¿zerindeki elektronik kartēn; uzaktan kumanda devresinin, amacēna 

uygun ­alēĸēp ­alēĸmadēĵē ve iĸlevleri kontrol edilir. 

Sezonluk bakēmda: 

Klima cihazēnēn i­ ve dēĸ ¿nitelerinde bakēm i­in yapēlmasē gerekenler; 

ü Cihazēn ­alēĸma durumu (ses, titreĸim, gaz akēĸkan, soĵutma, basēn­ ve sēcaklēk 

durumlarē) kontrol edilip anormal bir durum gºr¿l¿rse m¿dahale edilmelidir. 

ü Cihazēn dēĸ temizliĵi yapēlēr. 

ü Cihaz i­i gaz ka­aklarē kontrol edilir. 

ü Cihazēn i­ temizliĵi yapēlēr. 

ü Elektrik besleme baĵlantēlarē kontrol edilir. 

ü  Filtrelerin temizlenmesi yapēlēr. 

ü Fanlarēn elektriksel baĵlantēlarē kontrol edilir. 

ü Fanlarēn mekanik baĵlantēlarē kontrol edilir. 

ü Kompresºrlerin elektriksel baĵlantēlarē kontrol edilir. 

ü Elektronik kartlarēn temizliĵi yapēlēr. 

ü Basēn­ sensºrlerinin elektriksel baĵlantēlarē kontrol edilir. 

ü Emniyet elemanlarēnēn elektriksel baĵlantēlarē kontrol edilir. 

 

2.2.1.Bakēm Ķ­in Gerekli Ara­ ve Gere­ler 
Klima cihazlarēnēn bakēm ve arēza iĸlerinde kullanēlan gerekli ara­ ve gere­ler 

ĸunlardēr. 

 

Resim.2.9: ķarj manifoldlarē 
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Resim.2.10: ķarj vakum cihazē 

   

Resim.2.11: Ka­ak dedektºr¿, elektronik ka­ak dedektºr¿ 

 

Resim.2.12: Termometreler 
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Resim.2.13: Vakum pompalarē    Resim.2.14: ķarj silindiri 

   

Resim.2.15: Ķĵneli ¿nyon, Boru baĵlantē adaptºr¿, Hat delme valfi 

   

Resim.2.16: Katranlē terazi, Fan d¿zeltme taraklarē 
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Resim.2.17: Hava hēzē ve ses ºl­erler(Avomometre,Desibelmetre), Havĸa takēmē 

   

Resim.2.18: Kenet pensesi, per­in makinesi, havĸa zēmbalarē 

   

Resim.2.19: Boru kesiciler, servis anahtarē 

 

 

Resim.2.20: Boĵma penseleri 

  


